Protokol o zkousce €. 4715/23 Vodohospodarske laboratore, s.r.o.

Zékaznik : VODA CZ SERVICE s.r.o.
Horenice 45, 551 01
Vzorkoval : Vlastislav Macha Ing. dne 18.7.23 - 10:2
Datum zahdjeni zkouSek : 18.7.23  Datum ukonceni zkouSek : 31.7.23
Misto odbéru : LoSany ¢p. 20 - zkuSebni provoz

Cislo vzorku : 4626/23

parametry jednotky hodnoty  norma nejistota  metody
Ca+Mg suma vapnik a hor¢ik mmol/I 2,84 - 6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/I 87,9 - 4%  CSN ISO 6058/A
hor¢ik mg/l 15,7 - +6%  CSN ISO 6059/A
dusiCnany mg/I 24,1 50,0 +5% SOP 2-Z37/A
radon 222 Byg/l <5 100 - CSN 757624/S

Norma : Vyhl. 252/2004 Sh. pFiloha €.1 (hygienické poZadavky na pitnou vodu)
Hodnoty, které limitlim nevyhovuji jsou oznaceny "!".

Zkusebni laboratoF €. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stfediskem pro posuzovani
zplisobilosti laboratofi". Metody, na néZ se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kédem A, analyzy
zajisténé externim dodavatelem kédem S. Protokol mlze byt reprodukovan pouze jako celek.

Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zakaznikem.
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